














BIURO INŻYNIERSKIE

ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA

Projektant: 

80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13

ORAZ PRZEDUDOWY ŁACZNIKÓW I WEJŚCIA

JĘZYKIEM NAUCZANIA W GÓROWIE IŁAWECKIM

DO BUDYNKU B W ZESPOLE SZKÓŁ Z UKRAIŃSKIM

ELEKTRYKA

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW A I B 

RZUT DACHU BUDYNEK A

Rys. Nr 01IE             12-2023

Sprawdzający: 

INSTLACJA ODGROMOWA

- Instalacja odgromowa drutem FeZnØ10mm
układana na uchwytach prefabrykowanych,
skręcanych na 2 śruby, dedykowanych do
blachy łączonej na rąbek co około 1m długości

- Połączenie prefabrykowane rynnowe, skręcane dwoma
śrubami, ocynkowane ogniowo,

LEGENDA:

- Sprowadzenie instalacji odgromowej do ziemi, do
skrzynki ziemnej wykonany w postaci drutu
odgromowego FeZnØ10mm prowadzonego w rurze
odgromowej grubościennej mocowanej za rurami
rynnowymi do uchwytów rur

ZP
 - skrzynka ziemna odgromowa wyposażona w

złącze pomiarowo-kontrolne stalowe ocynkowane
ogniowo, wyposażone w 4 śruby zaciskowe,

 

h~ .....m
 
- iglica odgromowa z drutu odgromowego
FeZeØ10mm o długości wskazanej na
rysunku,

R<10Ω

- uziom pionowy, szpilkowy wykonany z prętów
odgomowych stalowych ocynkowanych
ogniowo o długości min.9m i średnicy
min.17mm

- Instalacja uziomowa w ziemi w postaci
bednarki FeZn 30x4mm łączącej poszczególne
skrzynki ziemne odgromowe układana w
odległości ~1m od elewacji budynku.
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Uwagi:
1. Projektowane pokrycie dachowe: istniejąca blachodachówka o trudnej do zidentyfikowania grubości blachy, układana na

drewnianych łatach mocowanych do krokwi.
2. Dla projektowanego obiektu przyjęto III klasę ochrony odgromowej. Siatka zwodów poziomych 15x15m pokrywająca dach.
    Odstępy normalne przewodów odprowadzających co 15m. Obliczony odstęp bezpieczny przez przeszkodę dmax=0,69m i w

powietrzu dmax=0,35cm.
2. Instalację odgromową wykonać drutem FeZn Ø10mm montowanym na dedykownych wspornikach.
3. Celem ochrony urządzeń przewiduje się wykorzystanie zwodów pionowych na dedykowanych podstawach.
    Dopuszcza się mocowanie masztów do konstrukcji wsporczych przy zastosowaniu odpowiednich drążków izolujących.
4. Instalację odprowadzającą zaprojektowano w postaci przewodów odprowadzających zewnętrznych,
    wykonanych z drutów stalowych ocynkowanych ogniowo FeZn Ø10mm prowadzonych w rurkach odgromowych  układanych za

rurami odprowadzenia deszczówki poprzez mocowanie do uchwytów rur.
    Omawiane przewody należy łączyć pomiędzy sobą oraz z elementami zbrojenia konstrukcji budynku.
    Zleca się połączenia przy użyciu dedykowanych zacisków montażowych skręcanych czterośrubowo .
    Projektowane przewody należy połączyć trwale z instalacją uziemiającą budynku w ziemi w dedykowanych skrzynkach z

zamontowanymi złącza pomiarowymi.
    Max. rezystancja przewodów odprowadzających Rdop<0,2W
5. W lokalizacji skrzynek należy pogrążyć uziom szpilkowy stalowy, ocynkowany ogniowo o długości min.9m i średnicy min.17mm a

w rejonie trawników połączyć uziomy pionowe bednarką FeZn 30x4 układaną w odległości min.1m od murów budynku.
6. Połączenia w ziemi wykonać jako spawane i zabezpieczyć przed korozją; W obiekcie w rozdzielni głównej należy skontrolować

stan ochronnika przepięciowego w przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia lub braku należy zamontować bowy ogranicznik
przepięc klasy I+II (B+C)

7. Szczyty istniejących lukarn należy wyposażyć w iglicę z drutu odgromowego o długości ~20cm połączoną z pozostałą instalacją
odgromową dla kominówwyprowadzić bezpośrednio za nimi od strony zewnętrznej dachu iglicę z drutu odgromowego o długości
~100cm nad kapę komina.

8. Istniejącą poręcz balkonu należy połączyć z instalacją odgromową w dwóch punktach a od środka drzwi wejściowych na balkon
należy umieścić tabliczkę z treścią "Zakaz wstępu na balkon w czasie burzy".

9. Dopuszczalna rezystancja każdego uziomu Ruz<10W

mgr inż. Mariusz Kacprzak

upr. nr POM/0189/PWOE/11

w spec. inst. elektryczne

upr. nr POM/0149/POOE/06

w spec. inst. elektryczne

mgr inż. Bartłomiej Zosiuk
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- Montaż wewnątrz budynku przy wyjściu na dach
tabliczki z informacją:

"UWAGA!
Zakaz wstępu na dach

w czasie przewidywanych
wyładowania atmosferycznych!"
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Istniejący łącznik do budynku sąsiedniego
projektowana wymiana pokrycia plastikowego
na stalowe o grubości blachy min.0,5mm
- należy poprowadzić drut odgromowy wzdłuż
ściany i podłączyć blachę co 5m przez zacisk
rynnowy dwuśrubowy a koniec połączyć z
istniejącą instalacją odgromową sąsiednego obiektu

ZP
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INSTALACJA ODGROMOWA
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- Instalacja odgromowa drutem FeZnØ10mm
układana na uchwytach prefabrykowanych,
skręcanych na 2 śruby, dedykowanych do
blachy łączonej na rąbek co około 1m długości

LEGENDA:

- Strefa rażenia/ochrony wyznaczona przez promień toczącej się kuli o promieniu 45m

STREFA BEZPIECZNA OD WYŁADOWAŃ

STREFA MOŻLIWYCH UDARZEŃ PIORUNA

STREFA BEZPIECZNA OD WYŁADOWAŃ

STREFA MOŻLIWYCH UDARZEŃ PIORUNA

SPRAWDZENIE OCHRONY ODGROMOWEJ

mgr inż. Mariusz Kacprzak

upr. nr POM/0189/PWOE/11

w spec. inst. elektryczne

upr. nr POM/0149/POOE/06

w spec. inst. elektryczne

mgr inż. Bartłomiej Zosiuk
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- Instalacja odgromowa drutem FeZnØ10mm
układana na uchwytach prefabrykowanych,
skręcanych na 2 śruby, dedykowanych do
blachy łączonej na rąbek co około 1m długości

LEGENDA:

- Strefa rażenia/ochrony wyznaczona przez promień toczącej się kuli o promieniu 45m

ELEWACJA POŁUDNIOWA BUDYNEK A

INSTALACJA ODGROMOWA

SPRAWDZENIE OCHRONY ODGROMOWEJ

mgr inż. Mariusz Kacprzak

upr. nr POM/0189/PWOE/11

w spec. inst. elektryczne

upr. nr POM/0149/POOE/06

w spec. inst. elektryczne

mgr inż. Bartłomiej Zosiuk

297 x 920

STREFA BEZPIECZNA OD WYŁADOWAŃ

STREFA MOŻLIWYCH UDARZEŃ PIORUNA
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- Instalacja odgromowa drutem FeZnØ10mm
układana na uchwytach prefabrykowanych,
skręcanych na 2 śruby, dedykowanych do
blachy łączonej na rąbek co około 1m długości

LEGENDA:

- Strefa rażenia/ochrony wyznaczona przez promień toczącej się kuli o promieniu 45m

ELEWACJA PÓŁNOCNA BUDYNEK A

INSTALACJA ODGROMOWA

SPRAWDZENIE OCHRONY ODGROMOWEJ

mgr inż. Mariusz Kacprzak

upr. nr POM/0189/PWOE/11

w spec. inst. elektryczne

upr. nr POM/0149/POOE/06

w spec. inst. elektryczne

mgr inż. Bartłomiej Zosiuk

297 x 920

Istniejący łącznik do budynku sąsiedniego
projektowana wymiana pokrycia plastikowego
na stalowe o grubości blachy min.0,5mm
- należy poprowadzić drut odgromowy wzdłuż
ściany i podłączyć blachę co 5m przez zacisk
rynnowy dwuśrubowy a koniec połączyć z
istniejącą instalacją odgromową sąsiednego obiektu

STREFA BEZPIECZNA OD WYŁADOWAŃ

STREFA MOŻLIWYCH UDARZEŃ PIORUNA
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Data: 06.12.2023 Numer projektu: Górowo Iławieckie

Szkoła

Ochrona odgromowa 
Analiza ryzyka

utworzona zgodnie z normą europejską:
IEC 62305-2:2006-10

z uwzględnieniem załączników krajowych dla kraju:
PN EN 62305-2:2008

Raport z zestawieniem zastosowanych środków
do redukcji ryzyka strat piorunowych,

w ramach analizy ryzyka

dla projektu:

Opis projektu / obiektu:

BUDYNKU B W ZESPOLE SZKÓŁ Z UKRAIŃSKIM JĘZYKIEM
NAUCZANIA W GÓROWIE IŁAWECKIM
Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławeckie
11-200 Górowo Iławieckie

 PL

Klient / Zleceniodawca:

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem nauczania

Szkolna 6
11-220 Górowo Iławieckie
Polska

Analiza ryzyka wykonana przez: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________
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1. Skróty

a  Stopa amortyzacji
at  Czas amortyzacji
ca  Roczny koszt zwierząt w strefie budynku, w gotówce
cb  Wartość strefy w budynku, w gotówce
cc  Wartość zawartości w strefie, w gotówce
cs  Wartość systemów w strefie (z ich funkcjami włącznie), w gotówce
ct  Wartość łączna budynku, w gotówce
CD;CDJ  Współczynnik położenia
CL  Roczny koszt całkowitych strat w przypadku braku środków ochrony
CPM  Roczny koszt wybranych środków ochrony
CRL  Roczny koszt strat resztkowych
EB  Wyrównanie potencjałów w ochronie odgromowej
H  Wysokość obiektu
HP  Najwyższy punkt obiektu
i  Stopa procenotwa
KS1  Współczynnik związany ze skutecznością ekranowania obiektu (zewnętrzny ekran)
KS1W  Wymiar oka siatki ekranu budynku
KS2  Współczynnik skuteczności ekranu wewnątrz budynku 

(dotyczy wewnętrznego ekranu)
KS2W  Wymiar oka siatki wewnętrznego ekranu budynku
L1  Utrata życia ludzkiego w obiekcie
L2  Utrata usługi publicznej w obiekcie
L3  Utrata usługi publicznej w urządzeniu usługowym
L4  Utrata dziedzictwa kulturowego w obiekcie
L  Długość budynku
LEMP  Piorunowy Impuls Elektromagnetyczny
LP  Ochrona odgromowa (składająca się z zewnętrznej ochrony (LPS) i środków ochrony

przed LEMP)
LPL  Poziom ochrony odgromowej
LPS  Urządzenie piorunochronne
LPZ  Strefa ochrony odgromowej (strefa, w której określone jest oddziaływanie

elektromagnetyczne pioruna)
m  Stopa eksploatacyjna
ND  Liczba groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w obiekt
NG  Gęstość piorunowych wyładowań doziemnych
PB  Prawdopodobieństwo fizycznego uszkodzenia obiektu (wyładowania

w obiekt)
PEB  Wyrównanie potencjałów w ochronie odgromowej 
PSPD  Skoordynowany układ SPD
R  Ryzyko strat
R1  Ryzyko utraty życia ludzkiego w obiekcie
R2  Ryzyko utraty usługi publicznej w obiekcie
R3  Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego w obiekcie
R4  Ryzyko utraty wartości materialnej w obiekcie
RA  Komponent ryzyka (porażenie istot żywych – wyładowania w obiekt)
RB  Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu – wyładowania w obiekt)
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RC  Komponent ryzyka (awaria układu wewnętrznego – wyładowania w obiekt)
RM  Komponent ryzyka (awaria układu wewnętrznego – wyładowania w pobliżu obiektu)
RU  Komponent ryzyka (porażenie istot żywych – wyładowania w przyłączone
  urządzenie usługowe)
RV  Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu – wyładowania w przyłączone
  urządzenie usługowe)
RW  Komponent ryzyka (awaria układu wewnętrznego – wyładowania w przyłączone
  urządzenie usługowe)
RZ  Komponent ryzyka (awaria układu wewnętrznego – wyładowania w pobliżu
  urządzenia usługowego)
RT  Ryzyko dopuszczalne (maksymalna wartość ryzyka, którą można tolerować w obiekcie

poddawanym ochronie)
rf  Współczynnik redukcji strat w zależności od ryzyka pożaru

rp  Współczynnik redukcji strat dzięki zabezpieczeniom przeciwpożarowym
SM  Roczne oszczędności
SPD  Urządzenie do ograniczania przepięć
SPM  Środki ochrony przed LEMP (środki redukujące ryzyko uszkodzenia urządzeń

elektrycznych i elektronicznych z powodu LEMP - piorunowego impulsu
elektromagnetycznego)

tex  Czas występowania niebezpiecznej atmosfery wybuchowej
W  Szerokość budynku
Z  Strefy w budynku

2. Podstawy normatywne

Norma PN EN 62305 składa się z następujących części:

- PN EN 62305-1:2008 - „Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne“

- PN EN 62305-2:2008 - „Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem“

- PN EN 62305-3:2009 - „Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia“

- PN EN 62305-4:2009 - „Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach“

3. Ryzyko i źródło uszkodzeń

Aby uniknąć strat w przypadku trafienia pioruna w obiekt, przewiduje się zastosowanie specyficznych
środków ochrony dla danego chronionego obiektu. W normie PN EN 62305-2:2008 opisana jest analiza
ryzyka i środki ochrony odpowiednie do występującego zagrożenia w obiekcie. Celem analizy ryzyka jest,
aby obliczone istniejące ryzyko ograniczyć do wartości akceptowanej (tolerowanej) RT przez dobór
odpowiednich środków ochrony.

Bieżąca analiza ryzyka wg PN EN 62305-2:2008 dla projektu BUDYNKU B W ZESPOLE SZKÓŁ Z
UKRAIŃSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA W GÓROWIE IŁAWECKIM - objekt Budynek B w zespole szkół z
ukraińskim językiem nauczania w Górowie Iławieckim wskazuje na konieczność zastosowania środków
ochrony. Wartość ryzyka dla obiektu została określona i, jeśli to konieczne, muszą by dobrane środki
ochrony do redukcji ryzyka. Wynikiem analizy ryzyka jest nie tylko wybór klasy ochrony odgromowej (LPL I,
II, III lub IV) lecz szereg środków ochrony włącznie ze środkami do redukcji pola magnetycznego, czyli
ochrony przed LEMP.
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W rezultacie należy dobrać uzasadnione ekonomicznie środki ochrony, odpowiednie do właściwości
istniejącego budynku oraz jego aktualnego wykorzystania.

4. Informacje o projekcie

4.1 Wybór ryzyka do uwzględnienia

Ze względu na rodzaj i wykorzystanie obiektu Budynek B w zespole szkół z ukraińskim językiem nauczania
w Górowie Iławieckim, zostały wybrane i uwzględnione następujące ryzyka:

Ryzyko R1: Ryzyko utraty życia ludzkiego; RT: 1,00E-05

Ryzyko R2: Ryzyko utraty usługi publicznej; RT: 1,00E-03

Akteptowane wartości poszczególnych części ryzyka RT zostały określone. Wartości akceptowane ryzyka
dla  R1, R2, R3 oraz R4 zostały podane w normie.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejące ryzyko ograniczyć do wartości akceptowanej (ponoszonej) RT
przez dobór odpowiednich środków ochrony uzasadnionych ekonomicznie, które to ryzyko ograniczą do
akceptowanego poziomu.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejące ryzyko ograniczyć do wartości akceptowanej (ponoszonej) RT
przez dobór odpowiednich środków ochrony uzasadnionych ekonomicznie, które to ryzyko ograniczą do
akceptowanego poziomu.

4.2 Parametry geograficzne i budynku

Podstawą analizy ryzyka zgodnie z normą PN EN 62305-2:2008 jest gęstość piorunowych wyładowań
doziemnych Ng. Określa ona liczbę bezpośrednich wyładowań piorunowych doziemnych na km² na rok
[1/rok/km²]. Wartość 1,80 wyładowań piorunowych na km² na rok została określona dla położenia obiektu
Budynek B w zespole szkół z ukraińskim językiem nauczania w Górowie Iławieckim przy wykorzystaniu
mapy gęstości piorunowych wyładowań doziemnych. W rezultacie ze względu na położenie obiektu liczba
dni burzowych wynosi 18,00 rocznie.

Wymiary budynku decydują o zagrożeniu bezpośrednim uderzeniem pioruna. Powierzchnie zbierania
bezpośrednich / pośrednich uderzeń pioruna są określane w oparciu o te wymiary.

Uwzględniając wymiary obiektu, obliczono następujące powierzchnie zbierania:

Powierzchnia zbierania wyładowań bezpośrednich: 15 208,00 m²

Powierzchnia zbierania wyładowań pośrednich:
(obok obiektu)

240 491,00 m²
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Środowisko otaczające obiekt jest istotnym czynnikiem określającym liczbę możliwych bezpośrednich /
pośrednich uderzeń pioruna. Dla obiektu Budynek B w zespole szkół z ukraińskim językiem nauczania w
Górowie Iławieckim jest ono zdefiniowane następująco:
Względne położenie Cdb: 1,00

Jeśli gęstość piorunowych wyładowań doziemnych odnosi się do wielkości i środowiska obiektu, należy
oczekiwać częstości:

• bezpośrednich uderzeń pioruna w obiekt: ND = 0,0274 uderzeń / rok,
• pośrednich uderzeń w obiekt: NM = 0,4055 uderzeń / rok.

4.3 Podział obiektu na strefy / strefy ochrony odgromowej

Obiekt budowlany Budynek B w zespole szkół z ukraińskim językiem nauczania w Górowie Iławieckim nie
został podzielony na strefy ochrony odgromowej/inne strefy.

4.4 Linie zasilające

Wszystkie linie wchodzące i wychodzące z budynku są uwzględniane w analizie ryzyka. Przewodzące rury
nie są uwzględniane jeśli są podłączane do głównej szyny uziemiającej. Jeśli nie są uziemione to należy je
uwzględnić w analizie ryzyka (wymagania wyrównania potencjałów!).

W analizie ryzyka dla budynku Budynek B w zespole szkół z ukraińskim językiem nauczania w Górowie
Iławieckim uwzględniono następujące linie:

  - Przewód 1

Dla każdej linii określono parametry, jak np.:
• Rodzaj linii (napowietrzna/podziemna)
• Długość linii (na zewnątrz budynku)
• Otoczenie
• Przyłączony obiekt do linii
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• Typ wewnętrznego okablowania (ekranowane/nieekranowane)
• Najmniejsze napięcie wytrzymywane wyposażenia (wytrzymałość urządzeń odbiorczych).

W oparciu o  to, ryzyko dla obiektu i jego zawartości z powodu trafienia pioruna w linię lub obok linii,
zostało określone i uwzględnione w analizie ryzyka.

4.5 Ryzyko pożaru

Ryzyko pożaru w obiekcie stanowi ważnym czynnikiem determinującym wybór koniecznych środków
ochrony. Ryzyko pożaru dla danego obiektu Budynek B w zespole szkół z ukraińskim językiem nauczania
w Górowie Iławieckim określono następująco:

 - Zwykłe

4.6 Środki podjęte w celu minimallizacji skutków pożaru

Zostały zaznaczone następujące środki ochrony służące do ograniczenia ryzyka pożaru:

 - Gaśnice, stałe obsługiwane ręcznie instalacje gaszące, ręczne instalacje alarmowe, hydranty,
pomieszczenia ognioodporne, bezpieczne drogi ewakuacji

4.7 Specjalne zagrożenia w budynku dla zdrowia i życia ludzkiego

Ze względu na liczbę osób, ryzyko paniki dla obiektu Budynek B w zespole szkół z ukraińskim językiem
nauczania w Górowie Iławieckim ustalono na następującym poziomie:

 - Średni poziom paniki (między 100 a 1000 osób)

5. Analiza ryzyka

Jak opisano w  4.1, zostały przyjęte następujące ryzyka 5. Niebieski pasek przedstawia wartość
tolerowaną (akceptowaną) ryzyka określoną w normie, pasek zielony / czerwony przedstawia wartość
bieżącą obiczanego ryzyka.

5.1 Ryzyko R1, Utrata życia ludzkiego

Dla osób na zewnątrz i wewnątrz budynku Budynek B w zespole szkół z ukraińskim językiem nauczania w
Górowie Iławieckim ustalono następujące ryzyko:  

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-05
Obliczone Ryzyko R1 (brak ochrony): 4,93E-05

Obliczone Ryzyko R1 (bez ochrony): 3,87E-06

  
Aby zredukować istniejące ryzyko, stosuje się środki ochrony opisane w 5.
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5.2 Ryzyko R2, Utrata usługi publicznej

Ryzyko R2, utrata usługi publicznej, dla obiektu Budynek B w zespole szkół z ukraińskim językiem
nauczania w Górowie Iławieckim ustalono następujące ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-03
Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony): 0,00E00

Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony): 0,00E00

  
Aby zredukować istniejące ryzyko, stosuje się środki ochrony opisane w 5.

5.3 Wybór środków ochrony

Ryzyko zostało zredukowane do akceptowanego poziomu przez dobór następujących środów ochrony.

Ten dobór środków ochrony jest częścią zarządzania ryzykiem dla obiektu Budynek B w zespole szkół z
ukraińskim językiem nauczania w Górowie Iławieckim i jest właściwy tylko w odniesieniu do tego obiektu.

Środki ochrony Z ochroną / stan docelowy:

Powierzchnia Środki ochrony Współczynnik

pB: Urządzenie piorunochronne (LPS)
LPS klasy III 1.000E-01

pEB: Ekwipotencjalizacja
Ekwipotencjalizacja dla LPL III lub IV 3.000E-02

Przewód 1:

pSPD: Skoordynowana ochrona SPD
LPL III lub IV 3.000E-02
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6. Obowiązek prawny

Dane o obiekcie, które przyjmuje się do obliczeń, powinny opierać się na informacji zarządzającego
obiektem, właściciela lub właściwych służb lub też powinny być zebrane na miejscu. Zwraca się uwagę, że
te dane muszą być jeszcze raz formalnie potwierdzone.

Sposób postępowania przy dokonywaniu obliczeń ryzyka użyty w programie DEHNsupport odpowiada
normie PN EN 62305-2:2008.

Zwraca się uwagę, że wszystkie założenia, materiały, odwzorowania, rysunki, wymiary, parametry oraz
wyniki nie są prawnie wiążące dla osoby wykonującej analizę ryzyka.

_____________________________________ _____________________________________
Miejsce, Data Pieczątka, Podpis
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7. Informacja ogólna

7.1 Komponenty zewnętrznej ochrony odgromowej
Elementy LPS powinny wytrzymywać bez uszkodzenia elektromechaniczne skutki prądu pioruna i
przewidywalne przypadkowe naprężenia i spełnić wymagania wieloczęściowej normy PN EN 50164-x.
Poszczególne arkusze normy dotyczą m.in:

- PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczące elementów połączeniowych
- PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczące przewodów i uziomów
- PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczące iskierników izolacyjynch
- PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczące elementów mocujących przewody
- PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i

ich uszczelnień

7.1.1 PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczące elementów połączeniowych
Wymagania dotyczące metalowych elementów połączeniowych, jak np. złączki, elementy łączące i
mostkujące, elementy rozprężane i złącza pomiarowe, zostały zdefiniowane w normie PN EN 50164-1. To
oznacza, że projektant/wykonawca musi dobrać elementy urządzenia piorunochronnego do
przewidywanego obciążenia (klasa H lub N) w miejscu montażu. Tak np. do zwodu pionowego (przez który
płynie 100% prądu pioruna) zastosowana zostanie złączka klasy H (100 kA). Do połączeń wewnątrz siatki
zwodów lub elementów uziemiających (gdzie przepływa tylko część prądu piorunowego) dobieramy zaciski
klasy N (50 kA).

Spełnienie tych wymogów dla poszczególnych elementów winno być wykazane w drodze badań
przeprowadzonych przez producenta.

7.1.2 PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczące przewodów i uziomów
Dla przewodów, z których wykonywane są zwody i uziomy, norma PN EN 50164-2 stawia konkretne
wymagania dotyczące:
- właściwości mechanicznych (wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenie),
- właściwości elektrycznych (maksymalna rezystywność) 
- badań środowiskowych.
Dla uziomów pionowych oraz prętów uziemiających norma PN EN 50164-2 nakłada wymagania dotyczące
doboru materiałów, kształtu i przekroju oraz właściwości mechanicznych i elektrycznych.

Spełnienie wymogów normy stanowi istotną cechę produktu i winno zostać przez producenta zawarte w
kartach katalogowych oraz raportach badawczych.

7.1.3 PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczące iskierników izolacyjynch
Podano wymagania i badania iskierników izolacyjnych (ISG) przeznaczonych do urządzeń
piorunochronnych. Iskierniki te mogą być stosowane do pośredniego łączenia urządzenia
piorunochronnego z innymi pobliskimi urządzeniami metalowymi, których łączenie bezpośrednie jest
niemożliwe ze względów funkcjonalnych

Zgodnie z zapisami normy PN EN 50164-3 iskierniki separacyjne (wszystkie ich elementy konstrukcyjne)
muszą być pewne i trwałe oraz bezpieczne w obsłudze dla ludzi i otoczenia.

7.1.4 PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczące elementów mocujących przewody
Norma PN EN 50164-4 określa wymagania oraz sposób przeprowadzania badań dla metalowych oraz nie
metalowych elementów mocujących przewody, które stosuje się w połączeniu z układem zwodów i
przewodów odprowadzających.
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7.1.5 PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich
uszczelnień
Wszystkie studzienki rewizyjne oraz przepusty uziemiające winny być tak zaprojektowane i wykonane, aby
stanowiły trwały pewny element LPS i nie zagrażały ludziom i otoczeniu.

Norma PN EN 50164-5 lustala wymogi oraz sposób przeprowadzenia badań dla skrzynek rewizyjnych (np.
próba obciążeniowa) oraz przepustów (np. próba szczelności).

8. Definicja

Skoordynowany układ SPD
zestaw właściwie dobranych, skoordynowanych i zainstalowanych SPD w celu redukcji awarii układów
elektrycznych i elektronicznych

Urządzenie izolujące
urządzenie redukujące przepięcia przewodzone na przejściu między strefami LPZ. Zalicza się do nich m.in.
transformatory separacyjne z uziemionym rdzeniem, przewody światłowodowe bez części metalowych lub
optozłącza. Wytrzymałość izolacji takiego urządzenia musi spełniać wymagania samodzielnie lub z
pomocą ograniczników przepięć - SPD.

LEMP - piorunowy impuls elektromagnetyczny [en: lightning electromagnetic impulse]
wszystkie elektromagnetyczne skutki oddziaływania prądu pioruna jak sprzężenie galwaniczne, indukcyjne
lub pojemnościowe.Obejmuje on udary przewodzone oraz skutki wypromieniowania impulsowego pola
elektromagnetycznego.

LP Ochrona odgromowa [en: lightning protection]
kompletny system ochrony budynku, włącznie z ochroną systemów wewnętrznych i zawartości, z ochroną
osób przed skutkami oddziaływania wyładowań atmosferycznych. Składa się z LPS i środków ochrony
przed LEMP.

LPL - Poziom ochrony odgromowej (I, II, III lub IV) [en: lightning protection level]
Liczba odniesiona do zestawu wartości parametrów prądu pioruna związanych z prawdopodobieństwem,
że skojarzone maksymalne i minimalne wartości projektowe nie będą przekroczone w naturalnie
występujących piorunach.

LPS - Urządzenie piorunochronne
kompletne urządzenie stosowane do redukcji szkód fizycznych powodowanych wyładowaniami
piorunowymi w obiekt

EB – Wyrównanie potencjałów w ochronie odgromowej [en: lightningequipotentialbonding]
wyrównanie potencjałów pomiędzy metalowymi częściami LPS, bezpośrednie przewodzące połączenia lub
przez ograniczniki przepięć, w celu ograniczania różnic potencjałów przy przepływie prądu piorunowego.

Urządzenie do ograniczania przepięć SPD [en: surge protective device]
urządzenie przeznaczone do ograniczania przepięć przejściowych i do odprowadzania prądów udarowych.
Zawiera przynajmniej jeden element nieliniowy

Węzeł
miejsce w linii dochodzącej do budynku, od którego można pominąć propagację udaru: Przykłady węzłów
to: punkt w odgałęzieniu linii elektroenergetycznej przy transformatorze SN/nn, multiplexer lub centrala
w linii telekomunikacyjnej lub SPD zainstalowany w linii.
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Uszkodzenie fizyczne
uszkodzenie obiektu budowlanego (lub jego zawartości) albo urządzeń usługowych będące skutkiem:
mechanicznych, termicznych, chemicznych i wybuchowych oddziaływań piorunowych.

Porażenie istot żywych
porażenia, łącznie z utratą życia ludzi lub zwierząt, wskutek napięć dotykowych i krokowych,
wywoływanych przez piorun.

R - Ryzyko strat
wartość prawdopodobnej średniej rocznej straty (ludzi i dóbr), wskutek oddziaływania pioruna, w stosunku
do całkowitej wartości (ludzi i dóbr) obiektu poddawanego ochronie.

ZS  - Strefa w budynku
część obiektu o jednorodnych własnościach, gdy tylko jeden zestaw parametrów jest angażowany do
oszacowania komponentu ryzyka.

LPZ - Strefa ochrony odgromowej [en: lightning protection zone]
strefa, dla której określono piorunowe środowisko elektromagnetyczne. Granice strefy LPZ niekoniecznie
muszą być granicami fizycznymi obiektów (np. ścianami, podłogą i sufitem).

Ekran magnetyczny
osłona metalowa, ażurowa lub ciągła, otaczająca chroniony obiekt lub jego część, stosowana w celu
zredukowania skutków awarii układów elektrycznych i elektronicznych.

Kabel piorunochronny
kabel specjalny o zwiększonej wytrzymałości elektrycznej, którego metalowa powłoka pozostaje w ciągłym
kontakcie z gruntem albo bezpośrednio, albo za pomocą osłony przewodzącej z tworzywa sztucznego

Piorunochronny kanał kablowy
kanał kablowy o małej rezystywności w kontakcie z gruntem (np. zbrojony beton z wzajemnie połączonym
zbrojeniem ze stali konstrukcyjnej lub kanał metalowy)


